
Abgeschlossene Einspeisemanagement-Einsätze

August 2018

EISMAN-Nr. Anlage Netzbetreiber Beginn Ende Ursache Stufe

238048 UW Burhafe Trafo 121 TenneT 11.08.2018 12:59 11.08.2018 18:14 0%

238049 UW Burhafe Trafo 122 TenneT 11.08.2018 12:59 11.08.2018 18:14 0%

238118 UW Burhafe Trafo 121 TenneT 11.08.2018 18:14 11.08.2018 18:32 30%

238119 UW Burhafe Trafo 122 TenneT 11.08.2018 18:14 11.08.2018 18:32 30%

238368 UW Burhafe Trafo 121 Avacon 14.08.2018 15:51 14.08.2018 17:35 0%

238369 UW Burhafe Trafo 122 Avacon 14.08.2018 15:51 14.08.2018 17:35 0%

239106 UW Burhafe Trafo 121 TenneT 24.08.2018 13:07 24.08.2018 16:57 0%

239107 UW Burhafe Trafo 122 TenneT 24.08.2018 13:07 24.08.2018 16:57 0%

239149 UW Burhafe Trafo 121 TenneT 24.08.2018 16:57 24.08.2018 19:44 60%

239150 UW Burhafe Trafo 122 TenneT 24.08.2018 16:57 24.08.2018 19:44 60%

239511 UW Burhafe Trafo 121 TenneT 30.08.2018 11:30 30.08.2018 18:37 0%

239512 UW Burhafe Trafo 122 TenneT 30.08.2018 11:30 30.08.2018 18:35 0%


