
Abgeschlossene Einspeisemanagement-Einsätze

Juni 2019

EISMAN-Nr. Anlage Netzbetreiber Beginn Ende Ursache Stufe

261749 UW Burhafe Trafo 122 Avacon 04.06.2019 22:56 04.06.2019 23:18 0%

261755 UW Burhafe Trafo 122 Avacon 04.06.2019 23:35 05.06.2019 00:58 0%

261889 UW Burhafe Trafo 122 Avacon 06.06.2019 00:28 06.06.2019 00:38 0%

262242 UW Burhafe Trafo 122 Avacon 08.06.2019 10:12 08.06.2019 12:17 0%

262283 UW Burhafe Trafo 122 TenneT 08.06.2019 17:13 08.06.2019 17:35 0%

262293 UW Burhafe Trafo 122 Avacon 08.06.2019 17:35 08.06.2019 18:59 0%

262315 UW Burhafe Trafo 122 TenneT 08.06.2019 18:59 08.06.2019 20:40 0%

262691 UW Burhafe Trafo 122 Avacon 13.06.2019 10:19 13.06.2019 14:17 0%

262753 UW Burhafe Trafo 122 Avacon 13.06.2019 14:17 13.06.2019 14:40 30%

262770 UW Burhafe Trafo 122 Avacon 13.06.2019 15:15 13.06.2019 15:35 0%

262776 UW Burhafe Trafo 122 Avacon 13.06.2019 15:35 13.06.2019 15:55 30%

262782 UW Burhafe Trafo 122 TenneT 13.06.2019 16:02 13.06.2019 18:34 0%


