
Abgeschlossene Einspeisemanagement-Einsätze

Mai 2019

EISMAN-Nr. Anlage Netzbetreiber Beginn Ende Ursache Stufe

259390 UW Burhafe Trafo 121 TenneT 04.05.2019 14:02 04.05.2019 19:29 0%

259392 UW Burhafe Trafo 122 TenneT 04.05.2019 14:03 04.05.2019 19:29 0%

260252 UW Burhafe Trafo 121 TenneT 16.05.2019 20:19 16.05.2019 23:23 0%

260253 UW Burhafe Trafo 122 TenneT 16.05.2019 20:19 16.05.2019 23:23 0%

261096 UW Burhafe Trafo 121 TenneT 26.05.2019 12:08 26.05.2019 17:19 60%

261097 UW Burhafe Trafo 122 TenneT 26.05.2019 12:08 26.05.2019 17:19 60%

261117 UW Burhafe Trafo 121 TenneT 26.05.2019 17:19 26.05.2019 22:30 0%

261118 UW Burhafe Trafo 122 TenneT 26.05.2019 17:19 26.05.2019 22:30 0%

261126 UW Burhafe Trafo 121 TenneT 26.05.2019 22:30 26.05.2019 23:30 60%


